
附件 2‐施工說明 

 

現場工作說明: 

１、配置管路及線路須拍照及配合學校施工。 

２、配管穿越防火區劃處防火填塞。 

３、若因施工導致損壞，需無償盡速修復。 

４、完工後若有天花板復原或更新（因施工移位或損壞，應復原或更新）。 

５、設備安裝、管線配置及故障排除。 

６、工地現場施工中及完工後清潔。 

７、施工廠商需提報１人以上具設備師（士）或１名有室內乙級室內配線之人

員（檢附證書及證照、有效期內複訓證書或積分證明及設備師公會會員證）為

現場監督或施工人員。 

８、提報竣工時需檢附現場施工竣工圖說（Ａ3彩色版）。 

９、本改善工程需符合各類場所消防安全設備設置標準內第236條施工。 

１０、相關耗材更換後，均送回總務處清點數量。 

１１、本改善工程得標廠商於本次更換之新品上註明公司名稱及日期以利後續

保固事宜。 

１２、本改善工程得標廠商需於得標３日內檢附本次改善工程設備新品相關型

錄由校方審查，審查核可後方可施工。 

 
 


